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– в автономном режиме; 
– в режиме «Online» («Текущие данные») с подключе-
нием к USB порту ПК. 
2.14 Тип записи – циклическая или до заполнения. 
2.15 Средняя наработка на отказ – не менее 20000 ч. 
2.16 Средний срок службы – не менее 5 лет. 
2.17 Габаритные размеры регистратора – не более, 

120х65х61 мм. 
2.18 Масса регистратора, не более 0,12 кг. 
2.19 Присоединительный размер М20*1,5. 

 

 

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 
3.1 Комплектность поставки регистратора – в соответ-

ствии с таблицей 3. 

Таблица 3 
Наименование 

изделия 
Обозначение 

изделия 
Кол–во,  

 шт. 
1 Автономный регистратор 
тока и напряжения   
 EClerk–USB–PT–Kl  РЭЛС.422383.002 1 
2 Кабель USB B / USB A для 
подключения  к персонально-
му компьютеру РЭЛС.421941.006 1 
3 Программное обеспечение*1  РЭЛС.422377.019 ПО 1 
4 Руководство по эксплуата-
ции РЭЛС.422383.002 РЭ 1 
           Примечания. 

        1 *1Программное обеспечение находится на сайте 
www.relsib.com  в разделе  /Каталог продукции/              /Каталог  

 по категориям/               /Программное обеспечение/            . 

4 УКАЗАНИЯ  МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

4.1 По способу защиты от поражения электрическим то-
ком регистратор соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0–
75. 
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Следующие состояния индикатора «mode of operations» 
соответствуют режимам: 

 – «stop» – режим работы «остановлен»; 
 – «work» – режим работы «запись»; 
  – «wait» – режим работы «ожидание»; 
 – «alarm» – режим работы «авария». 

Нажатие кнопки подтверждается свечением красным цве-
том светового индикатора длительностью 0,8 с. 

5.4 Принцип действия регистратора 
Регистратор измеряет давление  через равные заданные 

интервалы времени и сохраняет полученные данные в собст-
венной энергонезависимой памяти для последующей обработ-
ки информации на персональном компьютере. Регистратор 
также контролирует температуру в месте расположения чувст-
вительного элемента давления и сохраняет ее значения. 

Примечание –  В связи с постоянной работой по усовершен-
ствованию регистратора, не ухудшающей его технические ха-
рактеристики и повышающей его надежность, в конструкцию 
регистратора могут быть внесены незначительные  изменения, 
не отраженные в настоящем РЭ. 

 

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

6.1 Установить элемент питания в регистратор. 
6.2 Установить на ПК программное обеспечение, по-

ставляемое на компакт–диске  совместно с регистратором. 
           Примечания. 

1 Обновлѐнные версии программного обеспечения регист-
ратора находятся на сайте https://rels b.com. 

2 В программном обеспечении предусмотрена возможность 
градуировки регистратора Пользователем (см. п.п.8.2.16). При этом 
заводская градуировка остаѐтся без изменений. Пользователь 
может в любой момент вернуться к заводской градуировке.    

6.3 Подключить регистратор к ПК через USB–разъѐм 
кабелем USB A–B. 

6.4 Установить начальные настройки регистратора по 
п.п.8 в соответствии с требуемым режимом измерения. 

6.5 Установить момент начала измерений по времени 
или  нажатием кнопки. 
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Регистратор автоматически переходит в этот режим по-
сле заполнения памяти, при установленном способе заполне-
ния памяти «до заполнения». 

Нажатие кнопки в этом режим приводит к переходу реги-
стратора в режим ожидания и очистке памяти от накопленных 
данных. 

При последующем нажатии кнопки регистратор переходит 
режим записи по кнопке;   

г) «Авария» – в этом режиме раз в 6 секунд происходит 
одинарная вспышка красным цветом светового индикатора. В 
этот режим регистратор переходит в случае разряда элемента 
питания. 

В этом режиме измерение и регистрация данных не вы-
полняется, на нажатие кнопки регистратор не реагирует. 

 
 

8 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ НАСТРОЙКИ И              
ВИЗУАЛИЗАЦИЙ 

8.1 Окно программы имеет 3 вкладки, в соответствии с 
рисунком  4:  

– «Общее» – вкладка предназначена для настройки ре-
гистратора, загрузки накопленных данных из файла или реги-
стратора, сохранения данных в файл и экспорта данных; 

– «График» – на этой вкладке данные отображаются в 
виде графика; 

– «Таблица» – на этой вкладке данные отображаются в 
виде таблицы. 
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Рисунок 4 

8.2 Вкладка «Общее» 
8.2.1 На этой вкладке расположены элементы управле-

ние регистратором, файлами данных и настроек. 
При отключенном регистраторе, пользователю выводится 

надпись «Ожидание подключения». 
При подключении к ПК регистратора, надпись «Ожидание 

подключения» заменится значением текущего времени отсчи-
тываемого регистратором, а поля ввода заполняются соответ-
ствующими значениями, считанными из регистратора. 

Для того чтобы загрузить данные, накопленные регистра-
тором, необходимо нажать кнопку «Считать». 

8.2.2 «Серийный номер» – индивидуальный серийный 
номер устройства, он задан при производстве и не может быть 
изменен пользователем. 

8.2.3 Поле ввода «Имя» – предназначено для ввода 
строки символов – наименования, которое может назначить 
пользователь устройству для удобства идентификации. Макси-
мальная длина 20 символов, поддерживаются символы кирил-
лического (русские) и латинского (английские) алфавитов. 
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8.2.4 Переключатель «Запуск» – предназначен для вы-
бора способа инициирования начала измерения и записи дан-
ных: 

– по времени; 
– по кнопке. 
8.2.5 Поле «Время старта» – отображает время начала 

записи. 
8.2.6 Поле ввода «Интервал измерения (чч:мм:сс)» – 

значение периода между записями от 10 с до 24 часов. 
8.2.7 «Запись» – способ заполнения памяти при записи 

отсчѐтов: 
– циклическая; 
– до заполнения. 
При циклическом заполнении памяти, в случае ее пере-

полнения, наиболее старые данные затираются новыми. 
В случае способа заполнения «до заполнения» при окон-

чании свободной памяти регистратор прекращает накапливать 
новые данные и переходит в режим «остановлен». 

8.2.8 Кнопка «Записать настройки» – запись установ-
ленных настроек и синхронизация времени по часам ПК. Реги-
стратор при этом переходит в режим ожидания. 

Внимание! При записи новых настроек накопленные данные 
автоматически удаляются. 

8.2.9 Кнопка «Считать» – чтение из регистратора накоп-
ленных данных. Время чтения зависит от количества записан-
ных значений, максимальное время загрузки не превышает 30 
секунд. 

Количество значений – количество накопленных значений 
в регистраторе. 

Примечание: Считывание данных в режиме «Запись» 
происходит, если период измерения превысил 5 мин. 

8.2.10 Кнопка «Очистить» – удаление всех накопленных 
значений, при этом регистратор не меняет режим работы. 

8.2.11 Кнопка «Сохранить данные» – сохранение дан-
ных загруженных из регистратора во внешний файл. 

8.2.12 Кнопка «Загрузить данные» – загрузка данных из 
внешнего файла. 

8.2.13 Кнопка «Экспорт» – позволяет экспортировать 
данные в  текстовый файл или в файл электронных таблиц 
Microsoft Excel. 
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Примечание – «Экспорт» в  формат электронных таблиц воз-

можен только при установленной программе Microsoft Excel. 

8.2.14 «Отчѐт» – создание отчѐта о накопленных значе-
ниях в печатном виде. 

8.2.15 Элемент «Текущие данные» – если он активен 
(регистратор в режиме записи), то выбрав его можно считывать 
текущие измеренные данных в реальном масштабе времени. 
Считанные данные будут автоматически добавляться в табли-
цу и график, а так же будут доступны для сохранения. 

8.2.16 Кнопка «Масштабирование» открывает диалого-
вое окно «Настройки», предназначенное для выбора диапазона 
измерения и представления измеряемого давления в различ-
ных единицах измерения, для удобства представления резуль-
тата (подробнее см. п.п.8.2.17). 

Доступ к диалоговому окну «Настройки» будет разрешен 
только после ввода пароля, который установлен предприяти-
ем–изготовителем и может быть изменѐн только при юстиров-
ке. 

8.2.17 Вид диалогового окна «Настройки» приведен на 
рисунке 5. В этом окне находятся следующие элементы управ-
ления: 

а) Поле ввода «Измеряемая величина». В этом поле 
задается наименование типа измеряемой физической величи-
ны, которое будет в дальнейшем указываться на графиках, в 
таблице и отчетах. 

б) Поле ввода «Единицы измерения» предназначено 
для указания символьного сокращения единиц измерения из-
меряемой физической величины, которые будет в дальнейшем 
указываться на графиках, в таблице и отчетах. 

в) Поля отображения границ значений диапазона изме-
рения давления датчика кгс/см2 (в окне внизу, слева). 

г) Поля ввода границ диапазона значений масштаби-
рующей величины, отображаемых в таблице, графике и отчете 
(в окне внизу, справа). 
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Рисунок 5 

8.2.18 В режиме масштабирования можно выполнить 
пользовательскую юстировку регистратора используя эталон. 
При этом эталонные значения приведены в полях границ диа-
пазона измерения давления датчика, а соответствующие ре-
альные измеренные значения заносятся в поля ввода границ 
масштабирующей величины. 

8.2.19 После выбора диапазона измерения и/или ввода 
значений границ диапазонов необходимо нажать кнопку «со-
хранить настройки». 

После сохранения настроек на графике и в таблице будут 
отображаться вычисленные значения. 

8.3 Вкладка «График» 

Вид вкладки «График» приведен на рисунке 6. На этой 
вкладке в виде графика отображаются накопленные данные. 
Управление графиком выполняется при помощи мыши или, 
расположенных ниже графика, групп элементов. Управление 
мышью позволяет изменить масштаб по временной оси с по-
мощью колеса прокрутки и перемешаться по графику,  пере-
мещением мыши удерживая левую кнопку. 
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Рисунок 6 

Для работы с графиком, по нажатию правой клавиши 
мыши активируется меню «Выбора инструмента» в котором 
доступны следующие пункты: 

а) Копировать – для копирования видимой области 
графика в виде растрового рисунка в буфер обмена ОС Win-
dows; 

б) Риска – для показа вертикальной риски в поле ото-
бражения графика, и областей вывода для визуализации зна-
чений координат точек пересечения риски и графиков. 
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в) Область – для выделения рамкой области в поле 
отображения графика с последующим автомассштабированием 
этой области на все поле. 

8.3.2 «Текущие данные» – то же, что и п.п.8.2.15. 
8.3.3 В полях ввода «Ось Y» – задаются минимальное и 

максимальное значения для видимого участка оси ординат 
(значений данных). Некорректно введѐнные значения игнори-
руются. 

8.3.4 В полях ввода «Ось X»  –  задаются минимальное 
и максимальное значения для видимого участка оси времени. 
Некорректно введѐнные  значения игнорируются. 

8.3.5 Кнопка «Автомасштаб» – возвращает график в 
исходное состояние – масштабирует график таким образом, 
чтобы в области вывода были видны все накопленные данные. 

8.4 Вкладка «Таблица» 
8.4.1 Вид вкладки  «Таблица» приведен на рисунке 7. 

Она предназначена для представления данных в виде табли-
цы, которые можно отфильтровать по значению. 

 
Рисунок 7 
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8.4.2 «Текущие данные» – то же, что и п.п. 8.2.15. 
8.4.3 Группа элементов управления «Фильтры». 
8.4.3.1 Если задействовано поле ввода «Верхняя гра-

ница», то фильтр оставляет в таблице только те данные, зна-
чение которых превосходят указанно в поле. Некорректно вве-
денные значения в поле вводы не обрабатываются. 

8.4.3.2 Если задействовано поле ввода «Нижняя грани-
ца», то фильтр оставляет в таблице только те данные, значе-
ния которых меньше указанного в поле значения. Некорректно 
введенные значения в поле вводы не обрабатываются. 

 

9 ЮСТИРОВКА 

9.1 Для разблокирования доступа к заводской юстиров-
ке, необходимо на ПК в одну папку с программой «EClerk» по-
местить специальный текстовый файл–пароль. 

Файл–пароль высылается по запросу на официальном 
бланке организации. 

9.2 В режиме заводской юстировки можно изменить па-
роль доступа к диалоговому окну «Настройка» для масштаби-
рования диапазона значений или пользовательской юстировки. 

 

10 УКАЗАНИЯ  ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ    
10.1 Области применения регистратора 
10.1.1 Регистратор может применяться в ЖКХ для реги-

страции давления в системах холодного и горячего водоснаб-
жения, в системе отопления. При помощи нескольких регистра-
торов, установленных в различных местах многоквартирного 
многоэтажного дома и ПО «EClerk Viewer» можно отрегулиро-
вать давление в системе отопления по подъездам и этажам, 
снять суточные зависимости, проконтролировать работу насос-
ной станции.  

10.1.2 При помощи регистратора EClerk–USB–PT–Kl и 
регистратора температуры, смонтированных на входе трубы 
отопления, можно оценить работу теплоснабжающей организа-
ции и при необходимости выдвинуть ей обоснованные претен-
зии. 
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Внимание! Чувствительный элемент температуры регист-
ратора не имеет хорошего теплового контакта с контро-
лируемой жидкостью, поэтому для регистрации, как давле-
ния, так и температуры одновременно нужно использовать 
дополнительно регистратор температуры. 

10.1.3 Регистратор можно применять для записи мас-
сы(уровня) жидкости в резервуарах. При этом регистратор не-
обходимо монтировать в нижней части ѐмкости. Между регист-
ратором и ѐмкостью  необходимо установить вентиль. В дан-
ном случае можно использовать два канала регистрации: дав-
ления и температуры. Полученные данные могут быть пред-
ставлены как в единицах давления, так и массы(с учѐтом попе-
речного сечения ѐмкости), и уровня. 

10.1.4 Контроль уровня сточных вод, контроль уровня в 
водоѐмах. 

10.2 Техническая эксплуатация (использование) регист-
ратора должна осуществляться в соответствии с требованиями 
настоящего РЭ. 

10.3 Регистратор рекомендуется эксплуатировать: 
– в закрытых взрывобезопасных помещениях при отсут-

ствии химически агрессивных сред с содержанием кислот, ще-
лочей и пр.; 

– при температуре окружающего воздуха от минус 40 до 
плюс 70 0С, относительной влажности до 95 % и атмосферном 
давлении (84,0–106,7) кПа. 

10.4 После замены элемента питания, регистратор необ-
ходимо заново настроить. 

10.5 При индикации «авария» необходимо вынуть эле-
мент питания, нажать и удерживать кнопку в течение не менее 
6 с. Проверить элемент питания, если он разрядился, то необ-
ходимо его заменить. 

10.6 Регистратор может получать питание от ПК через 
USB–разъем или работать автономно от внутреннего элемента 
питания. 

10.7 Время работы регистратора от внутреннего элемен-
та питания (1200 мА*ч) приведено в таблице 5. 

10.8 Средний ток, потребляемый регистратором от внут-
реннего элемента питания в режиме «ожидания», не превыша-
ет 250 мкА. 
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10.9 Время разряда элемента питания в режиме «оста-
новлен» не менее 10 лет. 

Таблица 5 
Период  

регистрации 
Время запол-
нения памяти 

Время жизни элемента 
питания при температуре: 

плюс 23 °С минус 40 °С 
1 с 16,7 часа 1,7 года 1,4 года 
10 с 6,9 суток 3,9 года 3,2 года 
1 мин 41,7 суток 4,5 года  3,6 года  

 

11 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ   

11.1 Для поддержания работоспособности и исправности 
регистратора необходимо 1 раз в 3 месяца  проводить техниче-
ское обслуживание, визуальный осмотр, обращая внимание на 
работоспособность изделия, отсутствие пыли, грязи и посто-
ронних предметов на  регистраторе. 

11.2 При наличии обнаруженных недостатков произвести 
их устранение. 

12 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

12.1 Регистратор может транспортироваться всеми ви-
дами транспортных средств при температуре окружающей сре-
ды от минус 50 до плюс 50 0С и относительной   влажности до 
75 %  при   температуре  плюс 15 0С. 
           Регистратор может транспортироваться воздушным, 
железнодорожным и водным транспортом в соответствии с 
правилами, установленными для данного вида  транспорта. 

12.2 Регистратор должен транспортироваться только в 
транспортной таре предприятия–изготовителя. 

13 ХРАНЕНИЕ 

13.1 Регистратор следует хранить в отапливаемом по-
мещении с естественной вентиляцией, при  температуре окру-
жающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 0С и  относительной 
влажности до 80 % при температуре плюс 25 0С. 




