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Основные технические характеристики. 
Питание ∼ 220В переменного тока 50 Гц.  
Потребляемая мощность - не более 10Вт.  
Габаритные размеры прибора - 96х96х110 мм, монтажный вырез в щите - 

92х92 мм. 
Масса - не более 0,8 кг. 
 
Настройка прибора.  
Вход в режим настройки осуществляется нажатием кнопки «#». Выбор ос-

новных страниц режима настройки (их пять)  осуществляется кнопками «∇» и 
«∆». Выбор дополнительных страниц производится с любой основной страницы 
кнопками «∇» и «∆» при нажатой и удерживаемой кнопке «#». Вход на выбран-
ную страницу и перебор параметров на ней осуществляется с помощью кнопки 
«#». Во всех режимах настройки в верхней строке индикатора указывается на-
именование (условное обозначение) параметра, а в нижней строке приводится 
его текущее значение. Значение выбранного параметра можно изменить (увели-
чить, уменьшить) кнопками «∇» и «∆». Выход из режима настройки осуществ-
ляется нажатием кнопки «*». 

 
Выбор номера канала измерения/регулирования.  
1. В основном режиме работы прибора кнопками «∇» и «∆» выбрать нуж-

ный порядковый номер канала измерения/регулирования. 
 
Выбор типа входа – раздельно для каждого измерительного канала.  
1. Для выбранного канала измерения/регулирования в режиме настройки 

войти на страницу «Р.Н.3», выбрать параметр «Тип датчика». В нижней  строке 
индикатора появится обозначение типа датчика: термопары ХА(К), ХК(L), 
ПП(S), ЖК(J), МК(Т), ПП(R), ПР(B), НН(N), ВР(А1), ВР(А2), ВР(А3), термосо-
противления Cu’ (медь, W=1.4280), Pt (платина, W=1.3850), обозначениям РК15, 
РС20 соответствуют градуировки пирометров. Для подключения измеряемого 
напряжения – 4.00…65 мВ нужно выбрать тип входа U мВ, для измерения тока 
0…20 мА (только с внешним шунтом 2 Ом) - I мА. 

2. Если в качестве датчика температуры выбрано термосопротивление, то 
при последующем нажатии кнопки «#» нужно установить значение сопротивле-
ния датчика при 0oС (приводится в паспорте на датчик) в Ом. 

3. Если в пункте «Тип датчика» выбран вход для измерения постоянного 
напряжения 0…40 мВ или тока 0…20 мА, то соответствие индицируемого зна-
чения измеряемой величины (преобразователями с универсальными выходными 
сигналами  0…50 мВ; 0…5 мА или 4…20 мА) значениям постоянного напряже-
ния 0 и 40 мВ или тока 0 и 20 мА устанавливается на странице параметров 
«Р.Н.30». Задаются координаты точки 1 и точки 2 линейной характеристики. 
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4. Если в пункте «Тип датчика» выбран вход для измерения постоянного 
тока 0…20 мА, то на странице параметров «Р.Н.30», кроме вышеперечисленно-
го, нужно задать максимальное значение тока, которое прибор должен воспри-
нимать как обрыв датчика.  

 
Редактирование программ регулирования на данном канале. 
1. Находясь на нужном канале в основном режиме индикации, войдите на 

страницу параметров «Р.Н.2». В этом уровне производится формирование шагов 
программы и задание параметров регулирования для каждого шага данной про-
граммы. Для просмотра и редактирования нужной программы установить номер 
программы (от 1 до 30); 

− номер шага программы (программа может иметь от одного до пятнадца-
ти шагов); 

− тип шага (нагрев/остывание с определённой скоростью - обозначение 
↑↓, нагрев/остывание с определённой скоростью и переход на следующий шаг, 
когда измеряемая температура достигнет нужного значения - обозначение ↑ →, 
поддержание температуры на одном уровне в течение определённого времени - 
обозначение →, переход на другую программу с указанием ее номера - обозна-
чение «ПРГ»; остановка процесса регулирования - обозначение __). Также су-
ществуют шаги с расширением “СОБ” (событие). Переход с этого шага на сле-
дующий происходит тогда, когда выполнено условие шага и произошло собы-
тие. В данном приборе под событием подразумевается ситуация, когда на всех 
каналах присутствует аварийная ситуация и включено аварийное реле, либо на-
жата кнопка *;  

− скорость или время регулирования, в зависимости от типа шага; 
− температуру регулирования или конечную температуру при нагреве или 

остывании. 
Переход с задания параметров регулирования на задание типа шага 

программы осуществляется нажатием кнопки  «∇». 
В качестве начальной температуры при нагреве или остывании использу-

ется фактическая температура объекта. 
 
Выбор и настройка закона регулирования.  
Внимание! Закон регулирования выбирается один на все измерительные 

каналы. Параметры регулирования настраиваются раздельно для каждого канала 
и для каждого шага программы. 

 
Выбор и настройка двухпозиционного закона регулирования. 
1. Выбрать страницу «Р.Н.3», выбрать параметр «Закон регулирования». 
2. Установить в нижней строке «Двухпозиционный». 
3. На странице «Р.Н.4» задать параметр «Зона возврата: гистерезис = 1.0» 
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1. 
2. 

1. 
2. 

1. 
2. 

Примечание: Нагреватель будет находиться во включенном состоянии, по-
ка температура t не достигнет значения уставки tу. При достижении измеренной 
температурой t заданной величины tу нагреватель выключается. Повторное 
включение нагревателя происходит после снижения температуры t до значения 
tу минус значение зоны возврата. Если на странице «Р.Н.50» задан тип выхода 
«Силовой блок», то параметр «Зона возврата» не задаётся. При отсутствии дат-
чика  на индикатор выводится символ Т=ОБРЫВ, регулирование прекращается.  

 
Выбор и настройка ПИД закона регулирования. 

Выбрать страницу «Р.Н.3», выбрать параметр «Закон регулирования».  
Установить в нижней строке «ПИД».  

Для установки ПИД коэффициентов - раздельно для каждого измеритель-
ного канала и каждого шага нужной программы необходимо:  

-находясь в основном режиме индикации на данном канале выбрать стра-
ницу «Р.Н.2», выбрать параметр «Параметры шага, коэффициенты регулирова-
ния». Нажать «#». Установить в нижней строке требуемое значение пропорцио-
нального коэффициента Кр (от 0 до 10000), интегрального коэффициента Кi (от 
1 до 10000 или «OFF» - интегральная составляющая мощности отключена), 
дифференциального коэффициента Кd (от 0 до 100) и зону действия интеграль-
ного и дифференциального коэффициентов в градусах. 

Примечание: Подбор коэффициентов можно начинать со значений: 
«Кр»=20, «Кi»=200, «Кd»=0 ограничение «ПИД»=40. 

 
Индикация выводимой мощности. 
1. Выбрать страницу «Р.Н.4», выбрать параметр «Мощность. Разница». В 

этом режиме в верхней строке индицируется значение выводимой мощности в 
процентах от ее максимального значения. В нижней строке приводится «невяз-
ка» ∆t= t - tу в градусах. Этот режим используется при подборе коэффициентов 
регулирования.  

2. Выбрать страницу «Р.Н.4», выбрать параметр «Максимальная мощ-
ность». В этом режиме устанавливается предельное значение выводимой мощ-
ности в процентах от максимальной мощности нагревателя (100% - ограничения 
нет).  

 
Выбор и настройка пропорционального закона регулирования с по-

стоянной составляющей мощности. 
Выбрать страницу «Р.Н.3», выбрать параметр «Закон регулирования».  
Установить в нижней строке «Пропорц.+Конст.».  

Для установки коэффициентов необходимо:  
Выбрать страницу «Р.Н.2», выбрать параметр «Коэффициент».  
Установить в нижней строке требуемое значение пропорционального 

коэффициента Кр (от 0 до 10000).  
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3. 
4. 

Выбрать параметр «Постоянная мощность».  
Установить значение постоянной составляющей мощности (в процентах 

от максимальной мощности нагревателя). 
 
Регулирование выходной мощности вручную. 
1. Выбрать страницу «Р.Н.3», выбрать параметр «Закон регулирования».  
2. Установить в нижней строке значение параметра «Ручной задание».  
Для установки значения выводимой мощности в процентах от максималь-

ного значения необходимо: 
- Выбрать страницу «Р.Н.2», выбрать на шаге 1 параметр «Постоянная 

мощность».  
- Установить значение постоянной составляющей мощности (в процентах 

от максимальной мощности нагревателя).  
- Включить регулирование. 
- Для изменения выводимой мощности изменить на шаге 1 значение пара-

метра «Постоянная мощность» и выйти в основной режим индикации.  
 
Работа с архивом. Установка даты и времени (при наличии в прибо-

ре). 
Для правильной записи данных в архив, необходимо настроить часы ре-

ального времени. 
1. Выбрать страницу «Р.Н.22». Последовательно выбирая параметры «За-

пись в архив», «Установка часов», «Установка минут», «Установка месяца», 
«Установка даты», установить, соответственно, интервал времени записи дан-
ных в архив прибора, текущее время и дату.  

 
Просмотр содержания архива на индикаторе прибора (при наличии в 

приборе). 
1. Выбрать страницу «Р.Н.5». На индикаторе появится время и порядко-

вый номер записи и последняя запись в архиве значения измеренной температу-
ры. Дату записи можно посмотреть при нажатой кнопке «*». 

2. Для просмотра предыдущих записей последовательно нажимать кнопку  
«∇». 

 
Изменение сетевого адреса прибора.  
1. Выбрать страницу «Р.Н.3»,, выбрать параметр «Сетевой адрес прибора».  
2. Установить сетевой адрес прибора.  
 
В основном режиме прибор индицирует номер канала измере-

ния/регулирования, измеренная температура, номер шага программы, парамет-
ры регулирования в соответствии с типом шага программы. В одном случае это 
время выдержки и температура поддержания, в другом - заданная на этом шаге 
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1. 
2. 

скорость изменения температуры и температура регулирования, рассчитанная в 
соответствии с этой скоростью.  

 
Выбор программы и ее запуск с нужного шага на каждом канале на 

выполнение осуществляется подачей команды «Включен» с клавиатуры прибо-
ра в режиме настройки на странице «Р.Н.1». При завершении программы регу-
лирование прекращается, при этом прибор продолжает измерять температуру. 
Прервать выполнение программы можно в любой момент, подав соответствую-
щую команду (“Выключен” или “Пауза” ) с клавиатуры прибора. Если задана 
“Пауза”, то прибор производит регулирование температуры относительно ус-
тавки на момент включения паузы. Также в этом режиме можно изменять вруч-
ную значение текущей уставки (SP).     

 
Включение цифрового фильтра и дискретность задания уставки и ско-

рости роста температуры. 
В условиях повышенных электромагнитных помех показания прибора мо-

гут быть неустойчивыми. Для уменьшения таких колебаний предусмотрен про-
граммный цифровой фильтр. 

1. Выбрать страницу «Р.Н.40», выбрать параметр «Фильтр измерений».  
2. Установить «Включить» (или «Выключить»).  
3. Установить дискретность индикации, скорости и уставки температуры. 
 
Отключение компенсации температуры холодных спаев термопар.  
При необходимости к прибору можно подключить дифференциальную тер-

мопару. Для этого нужно отключить компенсацию температуры холодных спаев 
термопар.  

Выбрать страницу «Р.Н.40», выбрать параметр «Учет холодного спая».  
Установить «Включить» (или «Выключить»).  

 
Конфигурация выходов. 
Прибор, в зависимости от модели, может иметь разные  выходы. Эти выхо-

ды также могут использоваться для регулирования или сигнализации аварии и 
могут быть релейными (Р), транзисторными (Т) или выходами для непосредст-
венного управления симисторами (S).  

1. Выбрать страницу «Р.Н.50», выбрать параметр «Выход 1» и задать его 
конфигурацию (РЕЛЕ (Н.Р.) или РЕЛЕ (Н.З.), если в приборе выходы Р или Т; 
СИЛОВОЙ БЛОК если выходы Т или S; ALARM, если выход должен срабаты-
вать по превышению температурной уставки, ФИУ, если прибор управляет бло-
ками фазоимпульсного управления, или ВЫКЛЮЧЕН).  

2. Значение, при котором включится выход, задаётся в «Р.Н.1» параметр 
«ВЫХОД N», Т = значение. Если измеренная температура на данном канале бу-
дет выше этого значения, то включится выход, которому присвоена функция 
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ALARM. Также этот выход включится, если на одном из каналов имеет место 
обрыв датчика. Нормально разомкнутое или нормально замкнутое состояние 
аварийного реле можно задать в уровне «Р.Н.60». 

3. Период ШИМ задаётся в «Р.Н.20» 
 
Синхронный/асинхронный запуск программ по каналам в «Р.Н.70». Если 

установлен синхронный (одновременный) запуск программ, то при выключении 
регулировании на одном из каналов вручную, процесс регулирования на других 
каналах то же остановиться. Если на одном из каналов программа завершилась 
самостоятельно, ее остановка не повлияет на выполнение программ на других 
каналах. 

В уровне «Р.Н.80» задаётся режим работы прибора по программе или без 
неё (по уставке), т.е. просто регулирование по заданному значению. В этом ре-
жиме температура регулирования задаётся в «Р.Н.1», а параметры регулирова-
ния в «Р.Н.4» для каждого канала.     

В уровне «Р.Н.23» задаётся время разогрева нагревателя для каждого ка-
нала. 

В уровне «Р.Н.22» задаётся время, дата и периодичность записи в архив. 
 
 
Исполнение по конструкции, прочности и устойчивости к внешним 

воздействующим факторам. 
Прибор предназначен для щитового размещения согласно ГОСТ 5944-91. 

Прибор по устойчивости и прочности к воздействию температуры и влаги соот-
ветствуют группе исполнения В1 по ГОСТ 12997-84 для эксплуатации в закры-
тых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных по-
мещениях, рабочий диапазон температур + 5oС... + 45oС, влажность до 75% при 
30oС.  

Минимально допускаемое электрическое сопротивление изоляции между 
отдельными электрическими цепями прибора и между этими цепями и корпу-
сом, в соответствии с ГОСТ 12997 должно быть не менее 20МОм в нормальных 
условиях, 5МОм при верхнем значении рабочей температуры (45oС) и 1МОм 
при верхнем значении относительной влажности (75%). 

Электрическая изоляция в нормальных условиях выдерживает в течение 
одной минуты действие напряжения переменного тока синусоидальной формы 
частотой 50Гц с амплитудой 500В между цепью питания и корпусом; между вы-
ходными цепями реле и цепью питания, а также между этими цепями и корпу-
сом. 

Требования по безопасности соответствуют ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 
12997. 

Прибор не содержит драгоценных металлов и вредных веществ, требую-
щих специальных мер по утилизации. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обозначение 
в приборе 
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Перечень типов входов  
 

Тип входа Диапазон измерения 

Термопара ХА(К) -100 оС …1350 оС 
Термопара ХК(L) -50 оС …770 оС 
Термопара ПП(S) 0 оС …1760 оС 
Термопара ЖК(J) -50 оС …1120 оС 
Термопара МК(Т) -120 оС …400 оС 
Термопара ПП(R) 0 оС …1760 оС 
Термопара ПР(B) 400 оС…1800 оС 
Термопара НН(N) -200 оС..1300 оС 
Термопара ВР(А1) 0оС...2500 оС 
Термопара ВР(А2) 0 оС ...1800 оС 
Термопара ВР(А3) 0 оС ...1800 оС 

РК15 400 оС …1500 оС 
РС20 400 оС …1500 оС 

осопротивление ТСМ 
W100=1.4280 -150 оС …200 оС 

мосопротивление ТСП  
W100=1.3850 -150 оС …480 оС 

стоянное напряжение -4.00….+65.00 мВ 
нный ток (с шунтом 2 Ом) 0…20 мА 
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mailto:support@termodat.ru
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